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NUMUNE LABORATUVAR BİLGİLERİ
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İTASHY

İTASHY
DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ (µg/L)

* Bromat (BrO-3  ) EPA 300.1 µg/L < 0.001

* Trihalometanlar-Toplam (THM) Hach 10132 µg/L 35

FİZİKSEL PARAMETRELER

* Bulanıklık (BUL) SM 2130 B NTU 0,35

* pH (PH) SM 4500 H+ B 8,36

* İletkenlik (İLET) SM 4500 H+ B µS/cm 170

* Sıcaklık (SIC) SM 4500 H+ B °C 10

* Askıda Katı Madde (AKM) SM 2510 B mg/L 0

* Koku (KOKU)  Organoleptik  - NORMAL

* Renk (RENK) SM 2120 C Pt-Co 0

* Tat (TAT)  Organoleptik  - NORMAL

KİMYASAL PARAMETRELER

* Alüminyum (Al) EPA 200.8 µg/L 29,75

* Demir (Fe) EPA 200.8 µg/L 6,195

* Mangan (Mn) EPA 200.8 µg/L 1,276
* Amonyum (NH4  ) EPA 300.1 mg/L 0,08

* Antimon (Sb) EPA 200.8 µg/L < 0.001

* Arsenik (As) EPA 200.8 µg/L < 0.001

* Bakır (Cu) EPA 200.8 mg/L < 0.001

* Bromür (Br-) EPA 300.1 mg/L < 0.001

* Çinko (Zn) EPA 200.8 µg/L < 0.001

* Florür (F) EPA 300.1 mg/L < 0.001
* Fosfat (PO 4) EPA 300.1 mg/L < 0.001

* Kalsiyum (Ca+2) EPA 300.1 mg/L 12

* Klorür (Cl) EPA 300.1 mg/L 7,8

* Kurşun (Pb) EPA 200.8 µg/L < 0.001
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Bu analiz parametre sonuçları İTASHY standart değerlerine uygundur.  
  
* ile işaretli parametreler akreditasyon kapsamı dışındadır.  
TİSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.   
İTASHY: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik    
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.  
U.D.: Uygun Değil  

İTASHY

İTASHY
* Lityum (Li) EPA 300.1 mg/L < 0.001

* Magnezyum (Mg) EPA 300.1 mg/L 4,8

* Nikel (Ni) EPA 200.8 µg/L < 0.001
* Nitrat (NO 3) EPA 300.1 mg/L 13,4
* Nitrit (NO 2) EPA 300.1 mg/L 0,07

* Potasyum (K) EPA 300.1 mg/L < 0.001

* Sodyum (Na) EPA 300.1 mg/L < 0.001
* Sülfat (SO4  ) EPA 300.1 mg/L 2,9

* Toplam Alkalinite (ALK) SM 2320 B mg/L 45

* Toplam Krom (Cr) EPA 200.8 µg/L < 0.001
* Toplam Sertlik (CaCO3) SM 2320 B °F 5

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

* Enterokok (ENT) SM 9230 C sayı/100ml 0

* Eschericha Coli (E-Coli) SM 9230 C sayı/100ml 0

* Toplam Koliform   SM 9230 C sayı/100ml 0
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